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Rapporten mé kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet geelder udelukkende for den analyserede prove

DIREKTE UNDERSOGELSE Provedato: 2026-08-11K1.10:43  Provematrice: Drikkevand
Temperatur 21,2 °C
Lugt® Ingen lugt Provested: %l%kklfgfej 1 Provetype: Straksprove
Smag* Normal NORD
Farve® Ingen Provetager: Laboratoriet Prevemetode: %g\};i\a/lgqnjg 5(; 6
Udseende* Klar 2025
MIKROBIOLOGISK UNDERSOGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav) | METODE S,
Kimtal v. 22°C cfivml 1 200 DSENISO 6222:2000+MMO00S 0,15
Coliforme bakterier MPN/100 ml <1 i.m. Colilert Quanti Tray 0,06
E. coli MPN/100 ml <1 i.m. Colilert Quani Tray 0,06
Enterokokker cf/100 ml <1 i.m. 1S07899-22000+ MMO013 0,11
FYSISK - KEMISK UNDERSOGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav? | METODE U
Farvetal Pt mg/l 1,0 15 DSENISO 78872012 15 %
Turbiditet FNU 0,06 1 DSENISO7027-12016 5%
pH pH 7,9 7 - 8,5 DSENISO 105232012
Ledningsevne mS/m 43,4 250 DS/EN 278882003 mod. (1. 20°C) 15 %
Iit 0O, mg/l 0,010 DSISO 172892014 5%
Jem, total Fe mg/l < 0,01 0,2 DS225:1939, mod. 10 %
Nitrit NO,” mg/l < 0,001 0,1 DSEN267772003 6 %
1) Anforte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 1272 af 31/10/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.
Tegn forklaring: ; ~ ._:__,_m,, | S j\B ——
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke mélelig. U og S:Maleusikkerhed (se BEK nr 1275 af 31/10/2025) Karin Due, Laborant




